








Стр. 5 протокола испытаний № 202 от 05.09.2019 г. 

7. Определение коэффициента теплопроводности. Метод испытаний - ГОСТ 7076-99
Таблица 8

№ Термическое сопротивление, Толщина Коэффициент 
обр. м2 х 0С/Вт образца, м теплопроводности 

Ло, Вт/(м 0С)
1 0,3667 0,0342 0,0933 
2 0,3586 0,0337 0,0940 
3 0,3704 0,0349 0,0942 
4 0,3633 0,0343 0,0944 
5 0,3688 0,0346 0,0938 

Среднее значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии (Ло), 
Вт/(м 0С) 

0,0939 

Нормативное значение по ГОСТ 19222-84 для средней плотности 500 кг/мj
не более 0,95 

Примечания: 
1. Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям.
2. Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с разрешения
руководителя ИЛ.
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